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Progetto di una sala per riproduzione di audiovisivi

e per conferenze
FESR PREGRESSI A 1 -497 
RELAZIONE TECNICA
Premessa

La presente relazione tecnica è relativa al progetto di una sala per conferenze a servizio del 3° Circolo Didattico di Maddaloni,sita nel comune di Maddaloni (CE)  in via Napoli n.60.

Normative

Gli impianti  devono essere realizzati a perfetta regola d’arte, pertanto la ditta esecutrice dei lavori si impegna  ad osservare le norme più aggiornate:

a) Del comitato Elettrotecnico Italiano  ( CEI );

b) Della prevenzione infortuni sul lavoro, con riferimento alle disposizioni di legge del D.Lgs. 626/94 e successive varianti;

c) Della legge n.186 del 1/3/1968;

d) Della legge 46/90 e del relativo regolamento di attuazione.

e) Del D.Lgs 81/08

        In particolare la rispondenza alle norme CEI in vigore, si intende specificamente riferita alla seguente documentazione ed a quella via via richiamata:

· Norma CEI 64-8: norme per gli impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 v in c.a. e relative varianti;

· Norma CEI 11-8: norme per gli impianti di messa a terra e relative varianti;

· Norma CEI 64-50: guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori;

· Norma CEI 64-4: impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico;
· Norma CEI 23-18 e successive varianti: interruttori differenziali e magnetotermici per uso domestico e similare;

· Norma CEI 23 – 25: tubi protettivi caratteristiche costruttive e prescrizioni per il montaggio

· Norma CEI 23-50 : prese a spina per uso domestico e similare;

· Norma CEI  EN 60598-1 : classificazione apparecchi illuminanti

· Norma CEI 23-49: norma sperimentale sugli involucri dei quadri;

· Norma CEI 23-51: norma sui quadri ad uso domestico e similare;

· Norma CEI 20-22: cavi non propaganti l’incendio.

L’impresa rimarrà responsabile della perfetta esecuzione delle opere in relazione all’obbligo di soddisfare integralmente le norme richiamate. Tutti i materiali e le apparecchiature elettriche  fornite ed installate sono dotate della marcatura CE.
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 Maddaloni,  13.05.2009                                                               Ing. Antonio de ROSA
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